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Podnět na nadměrnou hlučnost z provozu bývalého areálu TOS a firmy DEMOAUTOPLAST Čelákovice

Vážený pane,

na základě Vašeho podnětu na hluk z provozu bývalého areálu TOS a firmy DEMOAUTOPLAST a za účelem objektivizace tohoto podnětu bylo dne  17.9.2007, provedeno Zdravotním ústavem se sídlem v Kolíně – pobočka Mělník, kontrolní měření hluku  v chráněném venkovním prostoru stavby čp. 673/14 v noční  době z provozu výše jmenovaného areálu.  

Jedná se o doléhající hluk z provozu bývalého areálu TOS, kde je dominantním zdrojem hluku chod ventilátorů  firmy DEMOAUTOPLAST. Firma se zabývá výrobou plastových dílů do interiérů karosérií osobních automobilů a jejich povrchovou úpravou. Jedná se především o kryty na volantu a přístrojové desce.

Lakovací linka je plně automatizována, uzavřená a odsávaná. VZT - fluorizační komory a lakovací linky. Na lakovací linku navazuje kabina míchárny barev, která je rovněž nuceně odvětrávaná. Ve skladu barev je okno + nucené odvětrávání. Provoz lakovny je třísměnný.

Odsávání lisovny – větrání je nuceným přívodem vzduchu, pro odtah vzduchu jsou instalovány větráky ve světlících.

Měřící místo bylo zvoleno v chráněném venkovním prostoru stavby čp. 673/14 ul. Na Stráni  v Čelákovicích. Měřící mikrofon byl opatřen ochranným krytem a umístěn s využitím prodlužovacího mikrofonního kabelu na tyči v 1. patře před zavřeným oknem obytné místnosti, orientován osou nejvyšší citlivosti ke zdroji hluku, tj. směrem k areálu TOS.

Vzdálenost místa měření od hranice pozemku bývalého areálu TOS Čelákovice je cca 15 m. Prostor je tvořen předzahrádkou rodinného domu, chodníkem, příjezdovou místní komunikací a zatravněnou plochou. Hranicí pozemku bývalého areálu TOS jsou zděné budovy o výšce cca 5 m.

Hodnocení hluku se provádí dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a přílohy č.3. Podle tohoto Nařízení vlády je nejvyšší přípustná hladina hluku LAeq v chráněném venkovním prostoru stavby stanovena  v § 11 jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB  a příslušné korekce pro noční dobu  a místo podle přílohy č.3  k tomuto nařízení. 

Ve smyslu cit. předpisů je hygienický limit v chráněném venkovním prostoru u chráněných objektů v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu stanoven na:

LAeq,1h = 40 dB v noční době (22.00 -06.00 hod)

Naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku A v měřicím místě v chráněném venkovním prostoru stavby čp. 673/14 v noční době  je:

LAeq,1h =  47,2 ± 1,3 dB     čímž je prokázáno překročení hygienického limitu o 5,9 dB (po 

                                           odečtení korekce na hluk pozadí a s nejistotou měření)

Třetinooktávovou analýzou nebyla prokázána  tónová složka.

Z výsledku měření akustického tlaku A dne  17.9.2007 uvedených v Protokolu  měření hluku  č.451/2007 ze dne 9.10.2007, zpracovaném Zdravotním ústavem se sídlem v Kolíně, akreditovanou hygienickou laboratoří pobočka Mělník,  Pražská 391,  276 01 Mělník, bylo zjištěno, že naměřená hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním  prostoru stavby prokazatelně  překračuje hygienický limit o 5,9 dB (po odečtení korekce na hluk pozadí      a s nejistotou měření) v noční době. 

Váš podnět spadající do kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví jsem prošetřil                  a vyhodnotil jako důvodný.

S provozovatelem areálu bude zahájeno správní řízení a budou požadována nápravná opatření.

                                                                                                    MUDr. Luděk Bajgar
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